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1. ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
Aquesta documentació tècnica s'ha realitzat amb la finalitat de poder valorar la 
remodelació de les lluminàries existents del terme municipal de Bot per poder 
acollir-se a les bases reguladores de les subvencions per actuacions de millora 
ambiental del medi nocturn i de contribució a la mitigació del canvi climàtic en la 
il·luminació exterior existent de titularitat pública, seguint la ORDRE 
ACC/235/2023, de 27 d'octubre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. 
 
L'objecte de tota aquesta documentació és la descripció clara i concisa de la 
instal·lació, renovació, adequació i millora quant a seguretat, estalvi econòmic, 
eficiència energètica i prevenció de la contaminació lumínica de la totalitat de 
l'enllumenat públic del municipi de Bot.  
 
Les actuacions en l'enllumenat exterior municipal prevista en aquesta memòria 
redueixen les emissions de diòxid de carboni, contribuint a aconseguir amb això 
els objectius de reducció del consum d'energia final, conforme a les condicions 
establertes pel RD 692/2021, de 3 d'agost. 
 
Els objectius de les mesures proposades en el present treball són:  
 

 Millorar l'eficiència i l'estalvi energètic d'aquestes instal·lacions 
 Adequar i adaptar aquestes instal·lacions a la normativa vigent 
 Limitar la resplendor lluminosa i la seva contaminació lumínica 
 

 
Aquests objectius han estat tinguts en compte a l'hora d'elaborar l'auditoria que ara 
es presenta, incidint en la seguretat de les instal·lacions, i disminuint el cost/servei, 
el qual serà notablement inferior en augmentar la qualitat de les instal·lacions 
projectades permetent disminuir les futures incidències en el funcionament. 
 
La zona d'actuació de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Bot és considerada 
en la seva totalitat zona de protecció moderada (E3) envers la contaminació 
lumínica. Bot és un municipi amb una població inferior als 1.000 habitants i és 
limítrof a una zona d’especial protecció envers la contaminació lumínica (àrea 
declarada com a espai amb un cel nocturn de qualitat) com es pot veure en el 
plànol adjunt a l'Annex 2 d'aquest informe. 
 
Per tant, a efectes de la subvenció per a la realització d'actuacions ambientals en 
enllumenat exterior s'està al CAS D. 
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2. NORMES DE REFERÈNCIA 
 
 
Es presenta a continuació un llistat amb les principals normes i reglaments que 
influeixen I condicionen el disseny d'instal·lacions d'enllumenat públic així com a 
l'hora de realitzar auditories energètiques en aquesta mena d'instal·lacions: 
 
- Reial decret 1890/2008 de 14/11/2008, pel qual s'aprova el “Reglament 
d'eficiència energètica en les instal·lacions d'Enllumenat exterior” i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. (Ministeri Indústria 
Comerç i Turisme. BOE 19/11/2008) 
 
- Reial decret 842/2002 de 02/08/2002, pel qual s'aprova el “Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió”. (Ministeri de Ciència i Tecnologia. BOE 
18/09/2002) 
 
- Reial decret 1955/2000 de 01/12/2000, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. (Ministeri Economia. BOE 
27/12/2000) 
 
- Reglament d'ordenació ambiental per a la protecció del mitjà nocturn (Reial 
decret 190/2015, d'agost de 2015) 
 
- Guia per a l'Eficiència Energètica en Enllumenat Públic (IDAE-*CEI, de març de 
2001) 
 
- Protocol d'Auditoria Energètica de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic Exterior 
(IDEA-CEI, d'octubre de 2008) 
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3. PRESA DE DADES DE LES INSTAL·LACIONS 
D'ENLLUMENAT 

 
El treball a desenvolupar ens permetrà conèixer dades, informació i l'estat físic de 
les instal·lacions d'enllumenat de mode de poder comprovar si es realitza un ús 
racional de l'energia que es consumeix i la seva aptitud per a complir el fi per al 
qual van ser dissenyades i executades, complint la normativa que li sigui aplicable. 
 
Pel que fa a l'elaboració de l'inventari, es va procedir al seu registre de cada punt 
de llum mitjançant la ubicació de coordenades GIS per a poder situar en cada cas 
tant les lluminàries com els quadres de comandament. 
 

3.1. INVENTARI DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

3.1.1. SITUACIÓ 
 
El sistema d'enllumenat públic a estudiar està situat en el municipi de Bot i compta 
amb 2 quadres de comandament des dels quals s'alimenten 320 punts de llum. 
(Annex– Inventari) 
 
En la imatge següent pot apreciar-se la distribució dels punts de llum associats a 
cada quadre de maniobra i control. 
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3.1.2. QUADRE I LLUMINÀRIES BOT1 
 
 
 
 Característiques 
 
 Numeració.: BOT1 
 Direcció: Plaça de l’Església 1 
 Potència contractada: 8,5 kW 
 Tarifa: 3.0TD 
 Tensió: 400V 
 Comptador: Multi-funció (Nº 200062109) 
 
 
El quadre de maniobra alimenta 293 lluminàries distribuïdes de la següent manera: 
 

INVENTARI DELS PUNTS DE LLUM IL·LUMINAT I IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

Centre de 
comandament

Número Punt de 
llum Tipus de llum  

Potència 
llum 
(W)  

Potència equipo 
auxiliar (W)  

Potència total 
(kW)  

BOT-1  

7 Halogenurs Metàl·lics 35  3,5 0,2695 

205 Halogenurs Metàl·lics 70 7 15,785 

13 Halogenurs Metàl·lics 100 10 1,43 

3 LED 20  0  0,06 

8 LED 30 0 0,24 

15 LED 40 0 0,6 

12 Vapor de Sodi 35 3,5 0,462 

17 Vapor de Sodi 100 10 1,87 

13 Vapor de Mercuri 125 15  1,82 
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3.1.3. QUADRE I LLUMINÀRIES BOT2 
 
 
 
 Característiques 
 
 Numeració: BOT2 
 Direcció: Verge de la Foncalda 811 
 Potencia contractada: 8 kW 
 Tarifa: 2.0TD 
 Tensió: 400V  
 Comptador: Multi-funció (Nº 087674066) 
 
 
El quadre de maniobra alimenta 27 lluminàries distribuïdes de la següent manera: 
 

INVENTARI DELS PUNTS DE LLUM IL·LUMINAT I IL·LUMINACIÓ EXTERIOR  

Centre de 
comandament

Número Punt de 
llum Tipus de llum  

Potència 
llum 
(W)  

Potència 
equipo auxiliar 

(W)  
Potència total 

(kW)  

BOT-2  
20 Halogenurs Metàl·lics  70  10,5  1,54 

7 Vapor de Sodi  100 13 0,77 
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3.1.4. DISTRIBUCIÓ DE PUNTS DE LLUM 
 
La distribució dels punts de llum és en general la del tipus unilateral com 
s'assenyala en la taula a continuació. 
 

 
 

Disposició de lluminàries en la via 
 

3.1.5. TIPOLOGIA I QUANTITAT DE PUNTS DE LLUM 
 

Els receptors de l'enllumenat públic que disposa actualment la instal·lació distribuït 
per cada quadre són: 
 
 

Quadre  Quantitat  Tecnologia  Potència 
Llum W  

Potència equip 
auxiliar W  

Potència 
Total kW  

BOT-1  

7 Halogenurs Metàl·lics   35  3,5 0,270 
202 Halogenurs Metàl·lics   70 7 15,554 

13 Halogenurs Metàl·lics   100 10 1,430 

3 LED 20  0  0,060 
4 LED 30 0 0,120 

15 LED 40 0 0,600 

6 Vapor de Sodi 35 3,5 0,237 
17 Vapor de Sodi 100 10 1,870 
13 Vapor de Mercuri   125 15  1,820  

BOT-2  
20 Halogenurs Metàl·lics   70  7 1,610  
7 Vapor de Sodi  100 10 0,797  

  
 
Recomanacions: 
 
 Substitució de tota la lluminària de descàrrega (vapor de sodi, halogenurs 

metàl·lics i vapor de mercuri) existent per un model que millori l'eficiència 
energètica de cada equip el que permetrà aconseguir importants estalvis 
econòmics. A més, la nova lluminària permetrà millorar la resplendor lluminosa. 
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4. ACTUACIONS: PROPOSTA DE DISSENY 
 

4.1. ACTUACIÓ PREVISTA 
 
La instal·lació d'enllumenat públic de Bot distribuïda amb 2 quadres de maniobra i 
control disposa de lluminàries de Leds, halogenurs metàl·lics, vapor de sodi i 
vapor de mercuri que se substituiran per lluminàries de tecnologia LED Àmbar. 
 
Els receptors de l'enllumenat públic que disposarà la instal·lació per cada quadre 
seran: 
 
 

4.2. HORARIS DE FUNCIONAMENT 
 

 Situació actual: 
 

o Horari anual de funcionament sense regulació: 4.200 hores 
o Horari anual de funcionament amb regulació:           0 hores 

 
 Situació futura: 
 

o Càlcul de funcionament amb regulació: 
 Hores diàries amb regulació: 8 hores per dia 
 Dies amb regulació a l'any: 365 dies 
 Regulació: 45 % 

o Horari anual de funcionament amb regulació: 2.920 hores 
o Horari anual de funcionament sense regulació: 1.280 hores 

 
 

4.3. CONSUM I COST ENERGÈTIC 
 
Per al càlcul del consum i el cost projectat es farà multiplicant la potència en cada 
escenari per les hores d'utilització anuals (en modalitat sense i amb regulació 
respectivament) pel preu de l'energia de referència.  
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4.3.1. ESCENARI ACTUAL  
 

Situació inicial instal·lacions d'enllumenat exterior 

Centre de 
Comandament Nº PL   Tecnologia   Potència unitària kW 

(inclou eq. auxiliar)  
Potència total 

instal·lada (kW)  
Consum energia 

(kWh/any)  

 BOT - 1  

7 Halogenurs Metàl·lics  35 + 3,5 0,2695 1.132

205 Halogenurs Metàl·lics  70 + 7 15,785 66.297

13 Halogenurs Metàl·lics  100+10 1,43 6.006

3 LED 30 0,09 378

8 LED 30 0,24 1.008

15 LED 70 1,05 4.410

12 Vapor de Sodi 35 + 3,5 0,462 1.940

17 Vapor de Sodi 100 + 10 1,87 7.854

13 Vapor de Mercuri   125 + 15 1,82 7.644

  BOT - 2  
20 Halogenurs Metàl·lics  70 + 7 1,54 6.468

7 Vapor de Sodi  100 + 10 0,77 3.234

TOTAL  320   25,33 106.371
  
 

Funcionament inicial de les instal·lacions de enllumenat exterior 

Centre de 
Comandament  

Sistema de 
encesa  

Regulació flux 
lluminós 

Hores funcionament anuals  
100 %  

Hores funcionament amb 
reducció  

 BOT - 1   Rellotge 
astronòmic  NO  4.200  0  

BOT - 2  Fotocèl·lula NO   4.200  0  
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4.3.2. ESCENARI FUTUR 
 

Situació projectada instal·lacions de d'enllumenat exterior  

Centre de 
Comandament Nº PL Tecnologia Potència 

unitària (W) 
Potència total 

instal·lada 
(kW) 

Consum energia 
(kWh/any) 

BOT - 1 

7 LED Ambiental urbana 20 0,14 450

209 LED Funcional Vial 20 4,18 13437

13 LED Funcional Vial 60 0,91 2507

26 LED Ambiental Jardi 20 0,52 1672

3 LED existent Vial 30 0,09 289

8 LED existent Ornamental 20 0,16 514

15 LED existent Jardi 70 1,05 3375

12 LED adaptació 15 0,18 579

BOT - 2 27 LED Ambiental Jardi 2 0,54 1736

TOTAL  320     7,64 24.559
  

  

Detalle de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado REFORMADA  

Centre de 
Comandament  

Sistema de 
encesa  

Regulació flux 
lluminós 

Hores funcionament  
anuals al 100 %  

Hores funcionament anual 
amb reducció 55% 

BOT - 1 Rellotge 
astronòmic  SI  2.010  2.190  

BOT - 2 Rellotge 
astronòmic  SI  2.010 2.190 

 
 

 

4.3.3. CALCUL D'ESTALVIS PROJECTAT 
 

 Consum actual:  106.371 kWh/any 
 Consum previst:    24.559 kWh/any 
 Estalvi energètic:    81.813 kWh/any 
 Estalvi ambiental: L’emissió de 22,25 Tones de CO2 a l’atmosfera 
 Estalvi econòmic: 20.926 €/any 
 A partir dels càlculs anteriors, es conclou que el percentatge d’estalvi 

estimar (kWh/any) és de 77% 
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Model: Milan S 
20W – 2700 K 

Tipus I 
(Estudi lum 01) 

 
Model: Milan M 

60W – 2700 k 
Tipus I 

(Estudi lum. 04) 
 

Model: Siena 
20W – 2700 K 

Tipus I 
Estudi lum. 03 

Model: Innova B 
20W – 2700 K 

Tipus I 
(Estudi lum. 02) 

Model:  
Astro Nova City 

4.4. CARACTERÍSTIQUES LLUMINÀRIA PROPOSADA 
 
Les característiques de les lluminàries utilitzada per a realitzar les actuacions 
projectades són: 
 

 Substitució Ambiental urbana 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

        FHSinst < 1%     FHSinst < 1% 
 

 Substitució Ambiental jardí 
 
 
 
 
 
 
 

 
1%< FHSinst < 5%           5%< FHSinst < 15%                 FHSinst < 1% 
 

 Substitució Funcional Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 

1%< FHSinst < 5%            1%< FHSinst < 5%                 FHSinst < 1% 
 

 Sistema d’accionament 
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4.5. PRESSUPOST D'ACTUACIÓ 
 
L'import es divideix en 2 actuacions, sent la primera la substitució de la lluminària 
existent i la segona l'adequació de la instal·lació. 
 
El total de la proposta econòmica ascendeix a 64.165,97 € (amb IVA). 
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ANNEX - INVENTARI 



Nº GIS NOM TIPUS POT QUADRE

84 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1
87 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1

194 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1
222 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1
223 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1
224 Antoni Gaudí HM 70 Q1 1
60 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 160 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
61 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
62 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
68 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
69 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
88 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1
89 Avinguda Catalunya HM 70 Q1 1

301 Balconet VSAP 35 Q1 2
302 Balconet VSAP 35 Q1 2
303 Balconet VSAP 35 Q1 2
304 Balconet VSAP 35 Q1 2
310 Balconet VSAP 35 Q1 2
311 Balconet VSAP 35 Q1 2
109 Bàscula HM 70 Q1 1
110 Bàscula HM 70 Q1 1
111 Bàscula HM 70 Q1 1
16 Canvis VM 125 Q1 1
17 Canvis VM 125 Q1 1
19 Canvis HM 70 Q1 119 Canvis HM 70 Q1 1
20 Canvis HM 70 Q1 1
21 Canvis HM 70 Q1 1

104 Canvis HM 70 Q1 1
113 Canvis HM 70 Q1 1
114 Canvis VM 125 Q1 1
271 Canvis HM 70 Q1 1
325 Canvis HM 70 Q1 1
363 Canvis HM 70 Q1 1

3 Caseres HM 70 Q1 1
4 Caseres HM 70 Q1 1
5 Caseres HM 70 Q1 1

31 Caseres HM 70 Q1 1
136 Caseres HM 70 Q1 1
137 Caseres HM 70 Q1 1
138 Caseres HM 70 Q1 1
139 Caseres HM 70 Q1 1
141 Caseres HM 70 Q1 1
156 Caseres HM 70 Q1 1156 Caseres HM 70 Q1 1
185 Caseres HM 70 Q1 1
188 Caseres HM 70 Q1 1
195 Caseres HM 70 Q1 1
360 Caseres HM 70 Q1 1

Costat Club HM 70 Q1 1
153 Doctor Loscos HM 70 Q1 1
172 Doctor Loscos HM 70 Q1 1
205 Doctor Loscos HM 70 Q1 1
282 En Projecte LED 40 Q1 1
283 En Projecte LED 40 Q1 1
284 En Projecte LED 40 Q1 1
285 En Projecte LED 40 Q1 1
286 En Projecte LED 40 Q1 1
333 En Projecte LED 40 Q1 1
334 En Projecte LED 40 Q1 1
336 En Projecte LED 40 Q1 1
376 En Projecte LED 40 Q1 1
374 En Projecte LED 40 Q1 1374 En Projecte LED 40 Q1 1
373 En Projecte LED 40 Q1 1
372 En Projecte LED 40 Q1 1
371 En Projecte LED 40 Q1 1



Nº GIS NOM TIPUS POT QUADRE

369 En Projecte LED 40 Q1 1
377 En Projecte LED 40 Q1 1
101 Escola VM 125 Q1 1
102 Escola VM 125 Q1 1
103 Escola VM 125 Q1 1
368 Escola VM 125 Q1 1
370 Escola VM 125 Q1 1370 Escola VM 125 Q1 1
27 Estació HM 70 Q1 1

118 Estació HM 70 Q1 1
218 Estació HM 70 Q1 1
276 Estació VSAP 100 Q1 1
288 Estació VSAP 100 Q1 1
289 Estació VSAP 100 Q1 1
290 Estació VSAP 100 Q1 1
291 Estació VSAP 100 Q1 1
292 Estació VSAP 100 Q1 1
293 Estació VSAP 100 Q1 1
294 Estació VSAP 100 Q1 1
295 Estació VSAP 100 Q1 1
296 Estació VSAP 100 Q1 1
297 Estació VSAP 100 Q1 1
298 Estació VSAP 100 Q1 1
299 Estació VSAP 100 Q1 1
300 Estació VSAP 100 Q1 1
312 Estació VSAP 100 Q1 1312 Estació VSAP 100 Q1 1
313 Estació VSAP 100 Q1 1
315 Estació VSAP 100 Q1 1
314 Ferreries HM 70 Q1 1
317 Ferreries HM 70 Q1 1
318 Ferreries HM 70 Q1 1
329 Ferreries HM 70 Q1 1
330 Ferreries HM 70 Q1 1
331 Ferreries HM 70 Q1 1
332 Ferreries HM 70 Q1 1
335 Ferreries HM 70 Q1 1
340 Ferreries HM 70 Q1 1
127 Freixes HM 70 Q1 1
174 Freixes HM 70 Q1 1
175 Freixes HM 70 Q1 1
198 Freixes HM 70 Q1 1
57 Gandesa HM 70 Q1 1
58 Gandesa HM 70 Q1 1

126 Gandesa HM 70 Q1 1126 Gandesa HM 70 Q1 1
128 Gandesa HM 70 Q1 1
129 Gandesa HM 70 Q1 1
130 Gandesa HM 70 Q1 1
148 Gandesa HM 70 Q1 1
202 Gandesa HM 70 Q1 1
281 Gandesa HM 70 Q1 1
362 Gandesa HM 70 Q1 1
367 Gandesa HM 70 Q1 1
106 Horta HM 70 Q1 1
219 Horta HM 70 Q1 1
272 Horta HM 70 Q1 1
277 Horta HM 70 Q1 1
278 Horta HM 70 Q1 1
287 Horta HM 70 Q1 1
316 Horta HM 70 Q1 1
319 Horta HM 70 Q1 1
320 Horta HM 70 Q1 1
322 Horta HM 70 Q1 1322 Horta HM 70 Q1 1
323 Horta HM 70 Q1 1
326 Horta HM 70 Q1 1
327 Horta HM 70 Q1 1



Nº GIS NOM TIPUS POT QUADRE

328 Horta HM 70 Q1 1
337 Horta HM 70 Q1 1
161 Hospital HM 70 Q1 1
162 Hospital HM 70 Q1 1
163 Hospital HM 70 Q1 1
167 Hospital HM 70 Q1 1
203 Hospital HM 70 Q1 1203 Hospital HM 70 Q1 1
265 Hospital HM 70 Q1 1
63 Joan Amades HM 70 Q1 1
64 Joan Amades HM 70 Q1 1
86 Joan Amades HM 70 Q1 1

225 Joan Amades HM 70 Q1 1
228 Joan Amades HM 70 Q1 1

6 Joan Lahosa HM 70 Q1 1
7 Joan Lahosa VM 125 Q1 1
8 Joan Lahosa VM 125 Q1 1
9 Joan Lahosa VM 125 Q1 1

11 Joan Lahosa VM 125 Q1 1
12 Joan Lahosa VM 125 Q1 1
22 Joan Lahosa HM 70 Q1 1
26 Joan Lahosa HM 70 Q1 1

120 Joan Lahosa HM 70 Q1 1
140 Joan Lahosa HM 70 Q1 1
273 Joan Lahosa HM 70 Q1 1
70 La Bassa HM 70 Q1 170 La Bassa HM 70 Q1 1
78 La Bassa HM 70 Q1 1

124 La Bassa HM 70 Q1 1
125 La Bassa HM 70 Q1 1
226 La Bassa HM 70 Q1 1
249 La Bassa HM 70 Q1 1
250 La Bassa HM 70 Q1 1
164 La Palla HM 70 Q1 1
165 La Palla HM 70 Q1 1
181 La Palla HM 70 Q1 1
197 La Palla HM 70 Q1 1
269 La Palla HM 70 Q1 1
321 La Palla HM 70 Q1 1
361 La Palla HM 70 Q1 1
166 Major HM 35 Q1 1
168 Major HM 35 Q1 1
169 Major HM 35 Q1 1
184 Major HM 35 Q1 1
204 Major HM 35 Q1 1204 Major HM 35 Q1 1
220 Major HM 35 Q1 1
338 Major HM 35 Q1 1
40 Molí HM 70 Q1 1
41 Molí HM 70 Q1 1
59 Molí HM 70 Q1 1

150 Molí HM 70 Q1 1
152 Molí HM 70 Q1 1
201 Molí HM 70 Q1 1
262 Molí HM 70 Q1 1
263 Molí HM 70 Q1 1
266 Molí HM 70 Q1 1
23 Montserrat HM 70 Q1 1
24 Montserrat HM 70 Q1 1
25 Montserrat HM 70 Q1 1
30 Montserrat HM 70 Q1 1

105 Montserrat HM 70 Q1 1
119 Montserrat HM 70 Q1 1
121 Montserrat HM 70 Q1 1121 Montserrat HM 70 Q1 1
122 Montserrat HM 70 Q1 1
144 Montserrat HM 70 Q1 1
145 Montserrat HM 70 Q1 1



Nº GIS NOM TIPUS POT QUADRE

146 Montserrat HM 70 Q1 1
158 Montserrat HM 70 Q1 1
159 Montserrat HM 70 Q1 1

1 Olivar HM 70 Q1 1
108 Olivar HM 70 Q1 1
115 Olivar HM 70 Q1 1
364 Olivar HM 70 Q1 1364 Olivar HM 70 Q1 1
71 Parc VSAP 100 Q2 1
72 Parc VSAP 100 Q2 1
73 Parc VSAP 100 Q2 1
74 Parc VSAP 100 Q2 1
75 Parc VSAP 100 Q2 1
76 Parc VSAP 100 Q2 1
77 Parc VSAP 100 Q2 1
90 Passeig HM 100 Q1 1
91 Passeig HM 100 Q1 1
92 Passeig HM 100 Q1 1
93 Passeig HM 100 Q1 1

123 Passeig HM 100 Q1 1
247 Passeig HM 100 Q1 1
248 Passeig HM 100 Q1 1
255 Passeig HM 100 Q1 1
256 Passeig HM 100 Q1 1
257 Passeig HM 100 Q1 1
258 Passeig HM 100 Q1 1258 Passeig HM 100 Q1 1
259 Passeig HM 100 Q1 1
260 Passeig HM 100 Q1 1
42 Pau Casals HM 70 Q1 1
52 Pau Casals HM 70 Q1 1
54 Pau Casals HM 70 Q1 1
55 Pau Casals HM 70 Q1 1
56 Pau Casals HM 70 Q1 1

187 Pau Casals HM 70 Q1 1
231 Pau Casals HM 70 Q1 1
251 Pau Casals HM 70 Q1 1
264 Pau Casals HM 70 Q1 1
268 Pau Casals HM 70 Q1 1
33 Pau Picasso HM 70 Q1 1
34 Pau Picasso HM 70 Q1 1

186 Pau Picasso HM 70 Q1 1
212 Pau Picasso HM 70 Q1 1
237 Pau Picasso HM 70 Q1 1

Perxe HM 70 Q1 1Perxe HM 70 Q1 1
48 Plaça LED 30 Q1 2
49 Plaça LED 30 Q1 2

170 Plaça LED 30 Q1 2
171 Plaça LED 30 Q1 2
85 Poliesportiu LED 20 Q1 1
96 Poliesportiu HM 70 Q1 1
97 Poliesportiu HM 70 Q1 1

227 Poliesportiu HM 70 Q1 1
242 Poliesportiu HM 70 Q1 1
28 Soledat HM 70 Q1 1

131 Soledat HM 70 Q1 1
132 Soledat HM 70 Q1 1
133 Soledat HM 70 Q1 1
157 Soledat HM 70 Q1 1
206 Soledat HM 70 Q1 1
211 Soledat HM 70 Q1 1
274 Soledat HM 70 Q1 1
275 Soledat HM 70 Q1 1275 Soledat HM 70 Q1 1
50 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
53 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1

160 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1



Nº GIS NOM TIPUS POT QUADRE

176 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
180 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
189 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
232 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
324 Telmo Lacasa HM 70 Q1 1
10 Terra Alta LED 20 Q1 1
13 Terra Alta HM 70 Q1 113 Terra Alta HM 70 Q1 1
14 Terra Alta HM 70 Q1 1
15 Terra Alta HM 70 Q1 1
32 Terra Alta HM 70 Q1 1

112 Terra Alta LED 20 Q1 1
192 Terra Alta HM 70 Q1 1
193 Terra Alta HM 70 Q1 1
213 Terra Alta HM 70 Q1 1
229 Terra Alta HM 70 Q1 1
230 Terra Alta HM 70 Q1 1
236 Terra Alta HM 70 Q1 1
183 Travessera Ferreries HM 70 Q1 1
252 Travessera fontcalda HM 70 Q1 1
253 Travessera fontcalda HM 70 Q1 1
254 Travessera fontcalda HM 70 Q1 1
51 Travessera Loscos HM 70 Q1 1

147 Travessera Loscos HM 70 Q1 1
279 Travessera Loscos HM 70 Q1 1
366 Travessera Loscos HM 70 Q1 1366 Travessera Loscos HM 70 Q1 1
149 Travessera Molí HM 70 Q1 1
365 Travessera Molí HM 70 Q1 1

Travessera Terra Alta HM 70 Q1 1
29 Unió HM 70 Q1 1

134 Unió HM 70 Q1 1
135 Unió HM 70 Q1 1
143 Unió HM 70 Q1 1
177 Unió HM 70 Q1 1
178 Unió HM 70 Q1 1
344 Urbanització HM 70 Q2 1
345 Urbanització HM 70 Q2 1
346 Urbanització HM 70 Q2 1
347 Urbanització HM 70 Q2 1
352 Urbanització HM 70 Q2 1
353 Urbanització HM 70 Q2 1
354 Urbanització HM 70 Q2 1
355 Urbanització HM 70 Q2 1
356 Urbanització HM 70 Q2 1356 Urbanització HM 70 Q2 1
357 Urbanització HM 70 Q2 1
358 Urbanització HM 70 Q2 1
36 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
37 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
38 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
39 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
65 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
66 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1

348 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
349 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1
350 Verge de la Fontcalda HM 70 Q2 1

320 subtotal 200 9 15 13 7 29 3 24 12 8TOTAL
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1. RESUM PRESSUPOST 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

001 Suministro y  colocació de tecnologia LEDS........................................................................................................ 41.912,80 94,05
002 Direccion de Obra.......................................................................................................................................... 1.050,00 2,36
003 Legalizacion.................................................................................................................................................. 1.600,00 3,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.562,80

19,00%  GG + BI...................................... 8.466,93

21,00% I.V.A....................................................................... 11.136,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 64.165,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 64.165,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

, a 29 de Febrero 2024.

Ajuntament de Bot                                      La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

29 de febrero de 2024 Página 1
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2. PARTIDES PRESSUPOST 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 Suministro y colocació de tecnologia LEDS                       

LED_30_AU    ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Urbana 20W                

Lum. Ambiental Urbana modelo Innova ALU 20W o similar regulado a 12W Asim. Ex t. 2700K
LED AMbiental Urbana 7 7,00

7,00 201,17 1.408,19

LED_30_AJ    ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Jardin 20W                

Lum. Ambiental Jardin Milan ALU 20W o sinilar regulado a 12W Asim. Ext. 2700K

LED Ambiental Jardi 26 26,00
LED Ambiental Jardi 27 27,00

53,00 209,00 11.077,00

LED_30_FV    ud  Suministro de Luminaria LED funcional vial 20W                  

Lum. Funcional Vial Milan ALU 20W o similar regulado a 12W Asim. Ex t. 2700K
LED Funcional Vial 30 W 197 197,00
LED Funcional Vial 30 W 12 12,00

209,00 129,90 27.149,10

LED_70_FV    ud  Suministro de Luminaria LED funcional vial 60W                  

Lum. Funcional Vial Milan ALU 60W o similar regulado a 42W Asim. Ex t. 2700K
LED Funcional Vial 70 W 13 13,00

13,00 175,27 2.278,51

TOTAL CAPÍTULO 001 Suministro y colocació de tecnologia LEDS .............................................................. 41.912,80

4 de marzo de 2024 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 002 Direccion de Obra                                               

EDIROB       ud  Dirección de Obra                                               

1,00 1.050,00 1.050,00

TOTAL CAPÍTULO 002 Direccion de Obra........................................................................................................... 1.050,00

4 de marzo de 2024 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 003 Legalizacion                                                    

ELGAL        ud  Legalización Intalación EP                                      

La legalización por parte del contratista de la siguiente documentación:
- Certificado de Instalación Electrica (CIE)
- Projecto y /o Memoria Técnica segun corresponda en cumplimento del REBT 2002 de cada cuadro
de alumbrado público
- Estudio lumínico de cada cuadro de alumbrado público
- Plano de distribución de luminaria de cada cuadro de alumbrado público
- Etiqueta energetica y  clasificación energetica de cada cuadro de alumbrado público en cumplimiento
del reglamento de eficiéncia energética en instalaciones de alumbrado exterior e instrucciones técni-
cas complementarias (Real Decreto 1890/2008 del 14 de nov imeenbre de 2008)

1,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL CAPÍTULO 003 Legalizacion..................................................................................................................... 1.600,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 44.562,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 001 Suministro y colocació de tecnologia LEDS                       
LED_30_AU    ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Urbana 20W                

Lum. Ambiental Urbana modelo Innov a ALU 20W o similar regulado a 12W Asim. Ex t. 2700K
A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         16,05 6,42
A013H000     0,400 h   Ajudante electricista                                           14,46 5,78
MGRUA        0,400 hs  Grua para trabajos en altura                                    52,00 20,80
BLED30W_AU   1,000 ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Urbana 20W                168,17 168,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

LED_30_AJ    ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Jardin 20W                
Lum. Ambiental Jardin Milan ALU 20W o sinilar regulado a 12W Asim. Ex t. 2700K

A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         16,05 6,42
A013H000     0,400 h   Ajudante electricista                                           14,46 5,78
MGRUA        0,400 hs  Grua para trabajos en altura                                    52,00 20,80
BLED30W_AJ   1,000 ud  Suministro de Luminaria LED ambiental Jardin 20W                176,00 176,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS

LED_30_FV    ud  Suministro de Luminaria LED funcional vial 20W                  
Lum. Funcional Vial Milan ALU 20W o similar regulado a 12W Asim. Ex t. 2700K

A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         16,05 6,42
A013H000     0,400 h   Ajudante electricista                                           14,46 5,78
MGRUA        0,400 hs  Grua para trabajos en altura                                    52,00 20,80
BLED30W_FV   1,000 ud  Lum.  Milan S ALU 20W Asim. Ex t. 2700K                          96,90 96,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

LED_70_FV    ud  Suministro de Luminaria LED funcional vial 60W                  
Lum. Funcional Vial Milan ALU 60W o similar regulado a 42W Asim. Ex t. 2700K

A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         16,05 6,42
A013H000     0,400 h   Ajudante electricista                                           14,46 5,78
MGRUA        0,400 hs  Grua para trabajos en altura                                    52,00 20,80
BLED70W_FV   1,000 ud  Lum.  Milan M ALU 60W Asim. Ex t. 2700K                          142,27 142,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

4 de marzo de 2024 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 002 Direccion de Obra                                               
EDIROB       ud  Dirección de Obra                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS

4 de marzo de 2024 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Presupuesto Sustitución EP - BOT                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 003 Legalizacion                                                    
ELGAL        ud  Legalización Intalación EP                                      

La legalización por parte del contratista de la siguiente documentación:
- Certificado de Instalación Electrica (CIE)
- Projecto y /o Memoria Técnica segun corresponda en cumplimento del REBT 2002 de cada cuadro de alumbrado
público
- Estudio lumínico de cada cuadro de alumbrado público
- Plano de distribución de luminaria de cada cuadro de alumbrado público
- Etiqueta energetica y  clasificación energetica de cada cuadro de alumbrado público en cumplimiento del regla-
mento de eficiéncia energética en instalaciones de alumbrado ex terior e instrucciones técnicas complementarias
(Real Decreto 1890/2008 del 14 de nov imeenbre de 2008)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS

4 de marzo de 2024 Página 3


